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Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laboratofi

ZkuSebni laboratof & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005

e° Partyzanské namésti 2633/7, Moravsk4 Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 15209/2020

L 1393

Zakaznik : Véra Doskocilova
Vyskytna 183
394 05 Vyskytna

Cislo zakazky :

Prijem vzorku :
VySetieni vzorku :

Cisio jednaci :
Cislo spisu :

8966
30.3.2020

13:45

30.3.2020 - 2.4.2020

ZU/25075/2019
S-ZU/25075/2019

Spisovy znak : 2.0.4
Cislo objednavky :  J0O021A19 - odpadni, pitnd voda
Vzorek ¢islo: 29358
Datum odbéru: 30.3.2020 Cas odbéru : 9:03
Nazev vzorku: Surova

Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Zpiisob odbéru:
Udel odbéru:

Vlasenice u Kamenice n.L., vodojem

voda podzemni
Stipkova Lenka

SOP VZ OV 003 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN [SO 5667-3, CSN ISO 5667-11,

CSN EN ISO 5667-14)

bodovy vzorek

kraceny rozbor surové vody dle vvhl. 428/2001 Sb.

Mistni méteni

| Ukazatel - Hodnota Jednotka TYP| PouZiti metoda Nejistota
rozpudtény kyslik 98.0 mo/l A |SOP OV 036 L+ 10%
teplota vzorku 5.8 °C A |SOP OV 042 | s1°C

Vysledky zkouSeni - chemické vySetieni

Ukazatel - | Hodnota Jednotka | TYP | PouZitd metoda | Nejistota

vapnik ’ 10.9 mgl | A | SOP OV 201 | £20%
Zelezo S 0,016 mg/l | A |SOPOV 201 6| £20% |
ho#gik 3.81 mg/1 | A [SOPOV 201 6 £20%
vapnik a hoféik 0.43 mmol/l A [SOP OV 201 6| £20%
absorbance pfi 254 nm <0.015 - A | SOP OV 001 s B
amonné ionty <0.060 my/l A |SOPOV 064 8
barva - <S5 me/l Pt A | SOPOV 064.02 5 -
dusi¢nany — 29.0 me/l A | SOP OV 003 S +10%
dusitany - ~ <0,040 mg/l A | SOPOV 064.04  °| -
fosforeénany B B 0.16 mg/1 A SOP OV 007 5 x15%
chloridy 6.00 me/l A | SOP OV 003 6 *15%
KNK 4.5 - 0.79 mmol/l A | SOP OV 024 S| £10%
konduktivita (25°C) 14.4 mS/m A | SOP OV Ol 6 x10%
pach o B pfijatelny - A | SOP OV 062 6 -
pH I 6.3 - A | SOP OV 033 s 02 |
sirany = 14.0 mg/l A |SOPOV 003 S| £15%

TOC 1.8 mg/1 A |SOP OV 307 6 +20%
zakal B 0.40 ~ ZF(n) A | SOP OV 044.01 5| +20%
ZNK 8.3 0.50 mmol/| A |SOP OV 045 6| x10%

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel N Hodnota : Jednotka | TYP | Pouzita metoda Nejistota
abioseston <1 | % A _|SOPOVIL6 s -
AZL 1393 Protokol &. 15209/2020 Strana 1/2



Vysledky zkouseni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel | Hodnota ‘ Jednotka | TYP|Pouzita metoda Nejistota
Escherichia coli - [ 0 | KTJ/100ml A | SOP OV 900 6 -
intestinalni enterokoky | 0 KTJ/100ml A SOPOVI906 6 -
podet orzanismu 0 jedinci/ml A | SOP OV 916 6 -

Poznamka k odbéru :  Odbér je predmétem akreditace, aktualni plan vzorkovéni a zdznam o odbéru je k dispozici

v laboratofi.
Poznamky k analyze :

Pfi stanoveni KNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.
Pfi stanoveni ZNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.

Upfiesnéni SOP

SOP OV 001 (CSN 75 7360)

SOP OV 003 (CSN EN [SO 15061, CSN EN ISO 10304-1, CSN EN SO 10304-4)
SOP OV 007 (CSN EN SO 6878)

SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 024 (CSN EN ISO 9963-1)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)

SOP OV 036 (CSN EN ISO 5814)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN SO 7027-1)

SOP OV 045 (CSN 75 7372)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN [SO 17294-2)
SOP OV 307 (CSN EN 1484)

SOP OV 900 (CSN EN SO 9308-1)

SOP OV 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovistg) :
© - analyzy provedeny pracovistém Jihlava (Vrchlického 57, 587 25 Jihlava)

Metody v sloupci TYP: A - akreditovana zkouska

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorkd.

Bez pisemného souhiasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené roziifené nejistoty méfeni jsou soudinem standardni nejistoty méteni a koeficientu rozsiteni k=2, coz odpovidé hladin¢
spolehlivosti ptiblizng 95 %, nezohlediiuji vlivy odbérl vzorka.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méteni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdélent,
nezohlediiuji viivy odb&rii vzork.

Kontroloval : Marcela Lanikova
Protokol vyhotovil: Marcela Lanikova
Podet stran: 2

Dne: 8.4.2020

Jan Hofman
zastupce vedouciho Oddéleni vzofkovani a servisu
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